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Pompa cyrkulacyjna DN15,
H=0,4 kPa, Q=0,063 m°h

ShAta A DN 40 do instalacji hydrantowej
- wg odrebnego rysunku

.

Naczynie wzbiorcze
dla c.w.u. poj. 18] pmax=6bar

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
Z wezownica
poj. 2001

Uwagi:

Projektuje sie instalacje wody zimnej, cieplef
i cyrkulacyinej z rur PP=R PN20.

)

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

oddzielajace rézne strefy pozarowe wykona¢ za pomocq

LEGENDA :

— PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
-------------------- — PROJ. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

—n-n-n-n-n— — PROJ. INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ

zewnetrzna instalacja
wody zimnej

przepustow p. poz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci

ogniowej danej przegrody budowlanej.

Przejscia przewodéw przez przegrody nie bedgce oddzieleniem
stref pozarowych wykonac w tulejach ochronnych stalowych dtuzszych
0 Zem z kazdej strony od qrubosci przegrody i Srednicy dwie dymensje

wiekszej niz rura przewodowa.

Przed kazdq baterig czerpalng do zimnej wody ze zlqczkq do
weza projektuje sig izolator przeplywow zwrotnych klasa HAZ16.

— PROJ. INSTALACJA HYDRANTOWA
— PROJ.  HYDRANT HP25 | JEGO NR

@ ° — PROJ. PION HYDRANTOWY
@ g — PROJ. PION WZ., WC., CYRK.

ZAMAWIAJACY:

GMINA ZBUCZYN
UL. JANA PAWEAII 1
08-106 ZBUCZYN

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

BIURO ARCHITEKTONICZNE JANUSZ LEWOWSKI
ul. AGATOWA 20/32
20-571 LUBLIN

NAZWA ZADANIA:
Przebudowa budynku Urzedu Gminy w Zbuczynie wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania czesci budynku.

OBIEKT:
BUDYNEK URZEDU GMINY W ZBUCZYNIE
ul. Jana Pawta Il 1, 08-106 Zbuczyn

JEDN. EWID.: 142613_2
OBREB: 0043
NR DZIAtKI: 1490/2

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

BRANZA SANITARNA

NAZWA RYSUNKU:

ROZWINIECIE - INSTALACIA WODY ZIMNEJ, CIEPLE],
CYRKULACJI

PROJEKTANT: Podpis:

mgr inz. MONIKA ROBAK

Nr uprawnien LUB/0068/PWBS/17

Specjalnos¢: bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY: Podpis:

mgr inz. ADAM RZECZYCKI

Nr uprawnieri LUB/0066/PWBS/18

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.

DATA: NR RYS: REW: SKALA:
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